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質 問 事 項 ・ 回 答 
 

 

 

 

 

 

 

案件名称：舞洲工場熱源発生機改修工事（その２） 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

大阪広域環境施設組合 



番号 質 問 事 項 回       答 

１ 

 

図面№7／9 屋外水切防水形開閉器の仕様を確認させてくだ

さい 

 

 →壁掛け型か自立型のどちらで選定されていますでしょう

かご教授お願いします。 

 

→鋼板製（焼付け塗装）若しくは ステンレス製のどちらで選

定されていますでしょうかご教授お願いします。 

 

図面№7／9の記載のとおりです。 

 


